AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA - Identificador del documento (CSV): 15702234404653070630 (Direccion de validacion: https://sede.segovia.es/validacion) - N° de registro: de fecha

{

VISADO

COGITISG

e

I .-,"Pg

SEGOVIA

T

P, COGITISG

SEGOVIA

23/10/2023

SG00484VD/2

C/ Gobernador Ferndndez Jiménez, 4 -32 40001 SEGOVIA - Teléfono: 921 429 117 — Mévil: 638 719 213
e-mail: cogitisg@cogitisg.es Web www.cogitisg.es

PLANTILLA DE CONTROL DE FIRMAS ELECTRONICAS ..:.

El siguiente documento contiene el registro de firmas electrénicas internas que garantiza de
forma independiente, la seguridad del documento PDF y todo su contenido. Una vez que el
Colegio firme el documento, garantizara la validez de las firmas anteriores.

K Firma colegiado\ K Firma colegio\

(

Firma colegiado\

/

Firma colegio\

\
\

(

Firma colegiado\

/

Firma colegio\

~
~

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE por el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Segovia.

Documento visado electronicamente con nimero: SG00484VD/23


mailto:cogitisg@cogitisg.es
http://www.cogitisg.es/





AYB
INGENIEROS
Telf.: 921430586/652819400

MEMORIA TECNICO-
ECONOMICA PARA LA
REALIZACION DE

~oR|EL VA 0QAa4
[ ENRIEDC) RICOS
x ¥4 A i cogitisg esl
Fr’ned\gme el CO

CION DE
LA AVIFAUNA

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

Designacion Linea: 160201

ID_TITULAR: CON-00091

Nota: la Presente MT sustituye a la presentada con fecha 15/06/2023 y n° de
Visado SG0484VD/23

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA - Identificador del documento (CSV): 15702234404653070630 (Direccion de validacion: https://sede.segovia.es/validacion) - N° de registro: de fecha
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1 MEMORIA

1.1 Antecedentes

El Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
proteccion de la avifauna contra la colisién y la electrocucion en lineas eléctricas de alta tension,
tiene por objeto establecer normas de caracter técnico de aplicacion a las lineas eléctricas aéreas
de alta tensién con conductores desnudos situadas en las zonas de proteccién con el fin de
reducir los riesgos de electrocucién y colision para la avifauna, lo que redundara a su vez en una

mejor calidad del servicio de suministro.

Mediante la Orden MAM/1628/2010, de 16 de noviembre, se delimitan y publican las
zonas de proteccion para avifauna en las que serdn de aplicacion las medidas para su

salvaguarda contra la colisién y la electrocucién en las lineas eléctricas aéreas de alta tension.

El 6rgano competente de cada comunidad auténoma determinara las lineas que, entre
las referidas en el articulo 3.2 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, no se ajustan a las
prescripciones técnicas establecidas en los articulos 6 y 7 y en el anexo, notificando a los titulares
de las lineas dicha resolucién y publicandola en el respectivo diario oficial. A partir de dicha
notificacion los titulares de estas lineas deberan presentar ante el 6rgano competente y en el
plazo de un afio el correspondiente proyecto de adaptacion, pudiéndose acoger, para su
modificacion voluntaria, a la financiacién prevista en la disposicion adicional Gnica del citado Real
Decreto.

Para el caso de lineas eléctricas aéreas de alta tensién con conductores desnudos
existentes a la entrada en vigor del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, seran obligatorias
las medidas de proteccién contra la electrocucion en lineas de 22 y 32 categoria y voluntarias las

medidas de proteccion contra la colisién en él especificadas.
1.2 Objeto

El presente documento describe de forma simplificada las actuaciones necesarias para
la adecuacioén de las lineas eléctricas aéreas de alta tension con conductores desnudos a las
medidas de prevencién contra la electrocucion establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de
29 de agosto y a las recomendaciones adicionales de correccion especificadas en el documento
de “Recomendaciones técnicas para la correccion de los apoyos eléctricos del riesgo de
electrocucion de aves, para la adaptacion de las lineas eléctricas al Real Decreto 1432/2008” del

Ministerio para la transicion ecoldgica.

No obstante, para la ejecucién de estas correcciones sera preceptivo el cumplimiento de
toda la reglamentacién técnica, especialmente en lo que se refiere al Reglamento de Lineas de
Alta Tension. De esta manera, en el disefio y ejecuciéon de las correcciones en su definicion
técnica completa y detallada habréa de estar implicado un profesional competente, como autor del

proyecto técnico y de la Direccion de la Obra, si esto fuera necesario.
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1.3 Agentes

Se redacta la presente memoria técnico-economica por Gabriel Vallejo Alvarez
(Ingeniero T. Industrial y Graduado en Ingenieria Eléctrica), con D.N.l.: 03444930J a peticion de,
D3 Clara Maria Martin Garcia con D.N.l.; 70241005V, en representacion de la empresa
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA con C.I.F: P4022600C.

1.4 Reglamentacion

La presente memoria Técnico-Econdmica para la realizacion de correcciones de
tendidos eléctricos para la proteccion de la avifauna tendra en cuenta la reglamentacién que le

sea de aplicacion y especialmente:

o Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
proteccion de la avifauna contra la colision y la electrocucion en lineas eléctricas de
alta tension. (BOE 13 septiembre 2008).

e Recomendaciones técnicas para la correccion de los apoyos eléctricos del riesgo de
electrocucion de aves, para la adaptacion de las lineas eléctricas al R.D. 1432/2008
del Ministerio para la Transicién Ecoldgica. (Junio de 2018).

e Orden MAM/1628/2010, de 16 de noviembre, se delimitan y publican las zonas de
proteccion para avifauna en las que seran de aplicacion las medidas para su
salvaguarda contra la colision y la electrocucién en las lineas eléctricas aéreas de
alta tension. (BOCYL 3 de diciembre de 2010).

o Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta
tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. (BOE 19 de
marzo de 2008).

e Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensiéon y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. (BOE 9 de
junio de 2014).

o Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de
autorizacién de instalaciones de energia eléctrica. (BOE 27 de diciembre de 2000).

o Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes

disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.
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1.5 Descripcion de la linea
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Titularidad de lalinea
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1. DATOS DEL TITULAR DE LA LINEA ELECTRICA

DNI/ NIE / NIF:
P4022600C

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre / Razén social: AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso)

DNI / NIE:
70241005V

Primer Apellido:
Martin

Segundo Apellido: Garcia

Nombre / Razén social: Clara Maria

152

Caracteristicas de la linea eléctrica

Nombre de la linea:

LINEA A VERTEDERO Y PUNTO LIMPIO SEGOVIA 75

Longitud (m):

Municipio/s: SEGOVIA

Provincia/s: SEGOVIA

Cédigo/numero de la linea: 160201

Tension nominal (kV): 15

Afio puesta en servicio: 1991

Afio ampliacion o modificacién:

N° de expediente o registro
en el S.T. Industria:
002-ATC-40-000163

Se adjunta copia del acta de puesta en marcha/autorizacion de
instalacién/inscripcién en el registro de instalaciones de alta
tension

gsi XINO

Fecha ultima inspeccion
por oca o fecha ultima
verificacion:11-12-2020

Se adjunta copia del certificado de inspeccién o copia del acta
de verificacién

XSl [CINO

Fecha del contrato de

mantenimiento:1-12-2008

Se adjunta copia del contrato de mantenimiento

XSl [CINO

N° de apoyos:2

Cable de tierra:

0si XINO
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Deriva de la linea: UFD - VMJ706 ZAMARRALLA 6

Suministra electricidad a: VERTEDERO Y PUNTO LIMPIO SEGOVIA

1.6 Descripcion de los apoyos a corregir

1.6.1 Relacién de apoyos
NUM. TIPO DE APOYO* COORDENADA | COORDENADA OBSERVACIONES
APOYO | (Tipo0,1,2,3,4) UTM X UTM Y
1 2 403399,22 4534567,96 HAY 3 XS
2 3 403473,85 4534573,50 HAY 3 AUTOVALVULAS+ 3
BOTELLAS TERMINALES

PASO AEREO-SUBTERRANEO

CT EDIFICIO PREFABRICADO

(*) TIPOS DE APOYO:

TIPO 0. APOYO CON AISLADORES EN SUSPENSION

TIPO 1. APOYO CON AISLADORES RIGIDOS
TIPO 2. APOYO CON AISLADORES EN AMARRE
TIPO 3. APOYO FIN DE LINEA

TIPO 4. APOYO CON DERIVACION
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1.6.2 Fichas de los apoyos

Se describen a continuacion las caracteristicas técnicas de los apoyos asi como un

resumen de las actuaciones de correccién conforme al documento “Manual de correcciones de

tendidos eléctricos para la proteccién de la avifauna y tarifas asociadas” publicado en la web de

la Junta de Castilla y Ledn, donde se describen mas detalladamente.

Se presenta una ficha por cada apoyo.

Pagina |5

MEMORIA TECNICO-ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE CORRECCIONES DE TENDIDOS ELECTRICOS PARA LA PROTECCION DE

LA AVIFAUNA

VISADO

COGITISG
)
.i?{;‘

SEGOVIA

23/10/2023

SG00484VD/23

Documento visado electronicamente con nimero: SG00484VD/23







AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA - Identificador del documento (CSV): 15702234404653070630 (Direccion de validacion: https://sede.segovia.es/validacion) - N° de registro: de fecha

AYB
INGENIEROS
Telf.: 921430586/652819400

VISADO

N° de apoyo: 1

COGITISG
)
.i?{;‘

SEGOVIA

23/10/2023

SG00484VD/23

Coordenada UTM X: 403399,22

Coordenada UTM Y: 4534567,96

Cadigo de linea: 160201

Nombre de linea:

LINEA A VERTEDERO Y PUNTO LIMPIO SEGOVIA

FOTOGRAFIA GENERAL

FOTOGRAFIA MATRICULA

Tipo de cruceta: Al tresbolillo
OBdveda

XPlano horizontal
OEn cruz

OEn poértico

OPlano vertical

[ODoble circuito

TIPD DE CRUCETA:
ALTRESBOLILLO (CT)  EN PLANO HORIZONTAL o MONTAJE“0” [PH)  CRUCETAENPORTICOICP)  DDBLE CIRCUITD (DC)
EN BOVEDA [C3) CRUCETAEN CRAUZ ¢ MONTAE “17(CC) EN PLANG VERTICAL [PV)

o B0 o
(9} PH oc

']
a3

cp M oc
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Tipo de apoyo: OMadera Metalico CJHormigén
Material de la | OMadera XMetalico
cruceta:
Tipo de puente: OPor encima X Por debajo L e
TIpO de aIS|adOI’ En Amarre TIPO DE AISLADOR:

AISLADORES EN CADENA AMARRE (A)
AISLADORES SUSPENDIDOS (5)

D Suspendido AISLADORES RIGIDOS (R}

ORigido T S R

O Seccionador (S)
Fusible (XS)

Singularidad:

O Transformador (T) N° de transformador:
Aéreo-Subterraneo (AS)

Autovalvulas (AV)

OCR (0) (Organo de Corte de Red)
Derivacion (D)

Otra:

o 0o o oo

EXISTENCIA DE MEDIDAS ANTIELECTROCUCION (elementos de aislamiento recubriendo

conductores y/o puentes)

OSi X NO

EXISTENCIA DE ELEMENTOS: DISUASORES DE POSADA O ANTINIDIFICACION
a si NO

EXISTENCIA DE MEDIDAS ANTICOLISION (Espiral, tiras en X, giratorios,...)
O si X NO

Observaciones:

OTIPO 0: APOYO CON AISLADORES EN SUSPENSION.

LITOC1. Cambio a aisladores de suspension con mayor longitud: sustitucion de los aisladores de
suspension por otros de mayor longitud y aislamiento de los conductores de fase a ambos lados
del punto de suspension y de las grapas de suspension.

[J TOC2. Correccién TOC1 sin cambio de aisladores: aislamiento de los conductores de fase a
ambos lados del punto de suspension y de las grapas de suspension.

] TOC3. Correccion TOC1 con cambio de cruceta: sustitucion de la cruceta y de los aisladores de
suspension por otros de mayor longitud y aislamiento de los conductores de fase a ambos lados
del punto de suspension y de las grapas de suspension.
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OTIPO 1: APOYO CON AISLADORES RIGIDOS.

[IT1C1. Cambio a aisladores de suspensién con sustitucion de cruceta: transformacién a un apoyo
de alineacion con aisladores en suspension, sustituyendo la cruceta por otra tipo béveda avifauna,
instalando aisladores de suspension y grapas adecuadas y aislamiento de los conductores de fase
a ambos lados del punto de suspension y de las grapas de suspension.

IT1C2. Correcciéon T1C1 con cambio de apoyo de hormigoén: transformaciéon a un apoyo de
alineacion con aisladores en suspension, sustituyendo el apoyo y la cruceta por otra tipo béveda
avifauna, instalando aisladores de suspension y grapas adecuadas y aislamiento de los
conductores de fase a ambos lados del punto de suspensién y de las grapas de suspension.

IT1C3. Correccion T1C1 con cambio de apoyo a funcibn amarre (renovacion integral):
transformacion a un apoyo con funcién amarre con aisladores en amarre, sustituyendo el apoyo y
la cruceta por otra tipo béveda de celosia, instalando aisladores de amarre y grapas adecuadas,
aislamiento de los conductores de fase a ambos lados del punto de suspension, aislamiento de los
3 puentes flojos y de las grapas de amarre.

XITIPO 2: APOYO CON AISLADORES EN AMARRE.

LJT2C1. Eliminacion del puente central por encima o elementos singulares en posicion dominante
e instalacion de aisladores de suspension en las tres fases: sustitucion de los aisladores de amarre
por otros de mayor longitud, eliminacion del puente central por encima de la cruceta o reubicacion
de los elementos singulares en posicion dominante a otra ubicacion, formacién de puentes flojos,
instalacion de aisladores de suspension auxiliares en las tres fases con sus grapas de suspension,
en caso necesario instalacion de grapas de compresion de cufia tipo AMPACT, aislamiento de los
conductores de fase a ambos lados de las grapas de amatrre, aislamiento de los 3 puentes flojos y
de las grapas de amarre, compresion y suspension.

XIT2C2. Correccion T2C1 con aislador auxiliar solo en la fase central: sustitucién de los aisladores
de amarre por otros de mayor longitud, eliminacién del puente central por encima de la cruceta,
formacion de puentes flojos, instalacion de aislador de suspension auxiliar en la fase central con
su grapa de suspension, en caso necesario instalacion de grapas de compresion de cufa tipo
AMPACT, aislamiento de los conductores de fase a ambos lados de las grapas de amarre,
aislamiento de los 3 puentes flojos y de las grapas de amarre, compresion y suspension.

[JT2C3. Correccion T2C1 con sustitucién de cruceta a boveda celosia: sustitucién de la cruceta
por otra tipo béveda de celosia y de los aisladores de amarre por otros de mayor longitud,
eliminacion del puente central por encima de la cruceta, formacién de puentes flojos, instalacion
de aisladores de suspension auxiliares en las tres fases con sus grapas de suspensién, en caso
necesario instalacion de grapas de compresion de cufia tipo AMPACT, aislamiento de los
conductores de fase a ambos lados de las grapas de amarre, aislamiento de los 3 puentes flojos y
de las grapas de amarre, compresion y suspension.

OTIPO 3: APOYO FIN DE LINEA

JT3CL1. Reubicacion de elementos singulares dominantes y sustitucion de aisladores: sustitucion
de los aisladores de amarre por otros de mayor longitud, reubicacion de los elementos singulares
dominantes (autovéalvulas, seccionadores, etc) a otra ubicacion (tapa del transformador o cruceta
auxiliar inferior), formaciéon de puentes flojos, en caso necesario instalacion de grapas de
compresién de cufia tipo AMPACT, aislamiento de los conductores de fase a ambos lados de las
grapas de amarre, aislamiento de todos los puentes, grapas de amarre y compresion y aislamiento
de bornas de elementos singulares.

[IT3C2. Cambio de aisladores rigidos por suspension y sustitucion de aisladores de amarre:
sustitucion de los aisladores rigidos por aisladores de suspensién y de los aisladores de amarre
por otros de mayor longitud, formacién de puentes flojos, en caso necesario instalacion de grapas
de compresion de cufia tipo AMPACT, aislamiento de los conductores de fase a ambos lados de
las grapas de amarre, aislamiento de todos los puentes, grapas de amarre y compresion y
aislamiento de bornas de elementos singulares.

OTIPO 4: APOYO DE DERIVACION

LJT4C1. Una linea principal y otra en derivacion sin elementos de maniobra: sustitucién de los
aisladores de amarre y de suspension (en caso de existir) por otros de mayor longitud, formacion
de puentes flojos, en caso necesario instalacién de grapas de compresion de cufia tipo AMPACT,
aislamiento de los conductores de fase a ambos lados de las grapas de amarre, aislamiento de
todos los puentes, grapas de amarre y grapas de compresion.
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CIGrupo electrégeno.
X Trabajo en tension.
X Aislamiento cortacircuito/seccionador.

OAislamiento bornas de transformador, OCR, botellas terminales, transformadores de intensidad,
etc.

OJAislamiento bornas Autovélvulas.

[ISustitucién de autovalvulas por poliméricas, en el caso de cambio de ubicacion.
[JCambio de fusibles de ballesta por XS.

OProyecto, direccion de obra y coordinacion de seguridad y salud.

UInspeccion inicial por OCA.

[IMedicion de paso y contacto.

[JSustitucion de alargaderas metalicas por aisladores poliméricos avifauna.
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Coordenada UTM X: 403473,85

Coordenada UTM Y: 4534573,50

Cadigo de linea:

160201

Nombre de linea:

LINEA A VERTEDERO Y PUNTO LIMPIO SEGOVIA

FOTOGRAFIA GENERAL

FOTOGRAFIA CRUCETA

Alta tension
Peligro d‘e muerte

FOTOGRAFIA MATRICULA
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Tipo de cruceta:

Al tresbolillo

[OBo6veda

Plano horizontal

OEn cruz
OEn portico
OPlano vertical

ODoble circuito

TIPO DE CRUCETA
ALTRESBOLILLO [CT}  EN PLANC HORIZONTAL o MOMNTAJE 0" [FH)  CRUCETA EN PORTICO(CP)  DOBLE CIRCUITD(DC)
EN BOVEDA [C3) CRUCETA EN CRUZ o MONTAJE “17(CC) EM PLANC VERTICAL [PV)

M s

23/10/2023

SGP0484VD/23

Tipo de apoyo: OMadera Metalico CIHormigén

Material ~ de  la | OMadera Metalico

cruceta:

Tipo de puente: OPor encima X Por debajo S =

PUENTE POR ENCIMA. [PE]

PUENTE POR DEBAID (PO

Tipo de aislador:

XEn Amarre
ISuspendido

[JRigido

TIPO DE AISLADOR:

AISLADORES EN CADENA AMARRE (A)
AISLADORES SUSPENDIDOS (S)
AISLADORES RIGIDOS (R)

. K

A s R

Singularidad:

O Seccionador (S)
O Fusible (XS)
O Transformador (T) O

Aéreo-Subterraneo (AS)

Autovalvulas (AV)

O OCR (O) (Organo de Corte de Red)

O Derivacion (D)

O Otra:

N° de transformador:

EXISTENCIA DE MEDIDAS ANTIELECTROCUCION (elementos de aislamiento

conductores y/o puentes)

Osi X NO

recubriendo

EXISTENCIA DE ELEMENTOS: DISUASORES DE POSADA O ANTINIDIFICACION

Osi X NO

EXISTENCIA DE MEDIDAS ANTICOLISION (Espiral, tiras en X, giratorios,...)
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Observaciones:

OTIPO 0: APOYO CON AISLADORES EN SUSPENSION.

CJTOC1. Cambio a aisladores de suspension con mayor longitud: sustitucion de los aisladores de suspension
por otros de mayor longitud y aislamiento de los conductores de fase a ambos lados del punto de suspension
y de las grapas de suspension.

[J TOC2. Correccion TOC1 sin cambio de aisladores: aislamiento de los conductores de fase a ambos lados
del punto de suspensién y de las grapas de suspension.

[J TOC3. Correccion TOC1 con cambio de cruceta: sustitucion de la cruceta y de los aisladores de
suspension por otros de mayor longitud y aislamiento de los conductores de fase a ambos lados del punto
de suspension y de las grapas de suspension.

OTIPO 1: APOYO CON AISLADORES RIGIDOS.

[JT1C1. Cambio a aisladores de suspension con sustitucion de cruceta: transformacién a un apoyo de
alineacion con aisladores en suspension, sustituyendo la cruceta por otra tipo béveda avifauna, instalando
aisladores de suspension y grapas adecuadas y aislamiento de los conductores de fase a ambos lados del
punto de suspension y de las grapas de suspension.

[JT1C2. Correccion T1C1 con cambio de apoyo de hormigdn: transformacion a un apoyo de alineacion con
aisladores en suspension, sustituyendo el apoyo y la cruceta por otra tipo béveda avifauna, instalando
aisladores de suspension y grapas adecuadas y aislamiento de los conductores de fase a ambos lados del
punto de suspension y de las grapas de suspension.

JT1C3. Correccién T1C1 con cambio de apoyo a funcién amarre (renovacion integral): transformacién a un
apoyo con funciéon amarre con aisladores en amarre, sustituyendo el apoyo y la cruceta por otra tipo boveda
de celosia, instalando aisladores de amarre y grapas adecuadas, aislamiento de los conductores de fase a
ambos lados del punto de suspension, aislamiento de los 3 puentes flojos y de las grapas de amarre.

OTIPO 2: APOYO CON AISLADORES EN AMARRE.

JT2CL1. Eliminacién del puente central por encima o elementos singulares en posicion dominante e
instalacion de aisladores de suspension en las tres fases: sustitucion de los aisladores de amarre por otros
de mayor longitud, eliminacién del puente central por encima de la cruceta o reubicacién de los elementos
singulares en posicién dominante a otra ubicacion, formacion de puentes flojos, instalacion de aisladores de
suspension auxiliares en las tres fases con sus grapas de suspension, en caso necesario instalacion de
grapas de compresion de cuiia tipo AMPACT, aislamiento de los conductores de fase a ambos lados de las
grapas de amarre, aislamiento de los 3 puentes flojos y de las grapas de amarre, compresion y suspension.

LJT2C2. Correccion T2C1 con aislador auxiliar solo en la fase central: sustitucion de los aisladores de
amarre por otros de mayor longitud, eliminacion del puente central por encima de la cruceta, formacion de
puentes flojos, instalacion de aislador de suspension auxiliar en la fase central con su grapa de suspension,
en caso necesario instalacion de grapas de compresion de cufia tipo AMPACT, aislamiento de los
conductores de fase a ambos lados de las grapas de amarre, aislamiento de los 3 puentes flojos y de las
grapas de amarre, compresion y suspension.

[JT2C3. Correccion T2C1 con sustitucion de cruceta a boveda celosia: sustitucion de la cruceta por otra
tipo boveda de celosia y de los aisladores de amarre por otros de mayor longitud, eliminacién del puente
central por encima de la cruceta, formacion de puentes flojos, instalacion de aisladores de suspension
auxiliares en las tres fases con sus grapas de suspension, en caso necesario instalacion de grapas de
compresion de cufia tipo AMPACT, aislamiento de los conductores de fase a ambos lados de las grapas de
amarre, aislamiento de los 3 puentes flojos y de las grapas de amarre, compresion y suspension.

X TIPO 3: APOYO FIN DE LINEA

XIT3C1. Reubicacion de elementos singulares dominantes y sustitucion de aisladores: sustitucion de los
aisladores de amarre por otros de mayor longitud, reubicacion de los elementos singulares dominantes
(autovalvulas, seccionadores, etc) a otra ubicacion (tapa del transformador o cruceta auxiliar inferior),
formacion de puentes flojos, en caso necesario instalacion de grapas de compresion de cufia tipo AMPACT,

Documento visado electronicamente con nimero: SG00484VD/23
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puentes, grapas de amarre y compresion y aislamiento de bornas de elementos singulares.

JT3C2. Cambio de aisladores rigidos por suspension y sustitucion de aisladores de amarre: sustitucion de
los aisladores rigidos por aisladores de suspension y de los aisladores de amarre por otros de mayor
longitud, formacién de puentes flojos, en caso necesario instalacion de grapas de compresién de cufia tipo
AMPACT, aislamiento de los conductores de fase a ambos lados de las grapas de amarre, aislamiento de
todos los puentes, grapas de amarre y compresién y aislamiento de bornas de elementos singulares.

OTIPO 4: APOYO DE DERIVACION

[IT4CL1. Una linea principal y otra en derivacion sin elementos de maniobra: sustituciéon de los aisladores
de amarre y de suspension (en caso de existir) por otros de mayor longitud, formacion de puentes flojos, en
caso necesario instalacion de grapas de compresion de cufia tipo AMPACT, aislamiento de los conductores
de fase a ambos lados de las grapas de amarre, aislamiento de todos los puentes, grapas de amarre y
grapas de compresion.

COPARTIDAS COMPLEMENTARIAS
UJGrupo electrogeno.
[Trabajo en tension.
UJAislamiento cortacircuito/seccionador.
[OAislamiento bornas de transformador, OCR, botellas terminales, transformadores de intensidad, etc.
LJAislamiento bornas Autovélvulas.
[JSustitucion de autovalvulas por poliméricas, en el caso de cambio de ubicacion.
[LICambio de fusibles de ballesta por XS.
LJProyecto, direccidn de obra y coordinacion de seguridad y salud.
UInspeccion inicial por OCA.
[JMedicién de paso y contacto.

[JSustitucion de alargaderas metdlicas por aisladores poliméricos avifauna.

Segovia, Abril de 2023.

El Ingeniero Técnico Industrial y Graduado en Ingenieria (Col n® 92/SG)

Fdo: Gabriel Vallejo Alvarez

Documento visado electronicamente con nimero: SG00484VD/23
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2 PRESUPUESTO

Teniendo en cuenta las siguientes tarifas (IVA excluido), establecidas en el documento

“Manual de correcciones de tendidos eléctricos para la proteccién de la avifauna y tarifas

asociadas”:
Tarifas (€)
Consumidoren | Distribuidora | Distribuidora
descargo en descargo en tension
TIPO 0. APOYO CON AISLADORES EN SUSPENSION
TOC1 |Cambio a aisladores de suspension con mayor longitud 810 810 1.150
TOC2 [Correccién TOC1 sin cambio de aisladores 480, 480 620
TOC3 [Correccién TOC1 con cambio de cruceta 1.690 1.690 2.965
TIPO 1. APOYO CON AISLADORES RiGIDOS
T1C1 |Cambio a aisladores de suspensidn con sustitucion de cruceta 1.690 1.690 2.965
T1C2 |Correccion T1C1 con cambio de apoyo de hormigon 3.510 3.510 5.210
T1C3 |Correccion T1C1 con cambio de apoyo a funcién amarre (renovacion integral) 5.485 5.485 7.185
TIPO 2. APOYO CON AISLADORES EN AMARRE
T2C1 |Eliminacion de puente central por encima o elementos singulares en posicion dominante e
instalacion de aisladores de suspensién en las tres fases 2.875 2.875 3.725
T2C2 |Correccién T2C1 con aislador auxiliar solo en la fase central 2.515 2.515 3.365
T2C3 [Correccién T2C1 con sustitucion de cruceta a boveda celosia 3.730] 3.730] 5.005
TIPO 3. APOYO FIN DE LINEA
T3C1 |Reubicacién de elementos singulares dominantes y sustitucidn de aisladores 2.290, 2.290 3.565
T3C2 |cambio de aisladores rigidos por suspensién y sustitucion de aisladores de amarre 2.455 2.455 3.730
TIPO 4. APOYO CON DERIVACION
TAC1 (Unalinea principal y otra en derivacién sin elementos de maniobra 4.370 4.370 6.070
PARTIDAS COMPLEMENTARIAS
PCO1 [Grupo Electrégeno (por apoyo). 85 85 -
PCO2 |Trabajo en tensidn para titular distinto de distribuidora (por apoyo). 900 - _
PCO3 |Aislamiento cortacircuito / seccionador (3ud). 330 330 330
PCO4 |Aislamiento bornas de transformador, OCR, botellas terminales, transformadores de
intensidad, etc (1ud). 65 65 65
PCO5 |Aislamiento bornas Autovélvulas (3ud). 225 225 225
PCO6 |Sustitucién de autovélvulas por poliméricas, en el caso de cambio de ubicacién (3 ud). 375 375 375
PCO7 [Cambio de fusibles ballesta por XS (3 ud) 495 495 495
PC08 |Proyecto, direccidn de obray coordinacion de seguridad y salud por apoyo (minimo 600€). 305 305 305
PCO9 [Inspeccidn inicial por OCA por apoyo (minimo 250€-maximo 1.500€). 25 25 25
PC10 [Medicién de paso y contacto (por apoyo). 60 60 60
PC11 |Sustitucion de alargaderas metalicas por aisladores poliméricos avifauna (1ud) 110 110 110
Nota aclaratoria:
En caso de apoyos de doble circuito: la valoracion econdmica se calcularia como dos unidades de correccidn, excepto si se realiza cambio de apoyo.
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Se valoran las intervenciones a realizar segun las correcciones sefialadas para cada uno  [szsozavna3

de los apoyos:

CORRECCION PREVISTA

TIPO 0: APOYO CON AISLADORES EN SUSPENSION

TOC1
TOC2
TOC3

Cambio a aisladores de suspensién con mayor longitud
Correccién TOC1 sin cambio de aisladores
Correccién TOC1 con cambio de cruceta

TIPO 1: APOYO CON AISLADORES RIiGIDOS

TiC1
T1C2
T1C3

Cambio a aisladores de suspension con sustitucidn de cruceta
Correccién T1C1 con cambio de apoyo de hormigon
Correccién T1C1 con cambio de apoyo a funcidon amarre (renovacion integral)

TIPO 2: APOYO CON AISLADORES EN AMARRE

T2C1

T2C2
T2C3

Eliminacién de puente central por encima o elementos singulares en posicién
dominante einstalacion de aisladores de suspension en las tres fases

Correccién T2C1 con aislador auxiliar solo en la fase central
Correccién T2C1 con sustitucién de cruceta a boveda celosia

TIPO 3: APOYO FIN DE LiNEA

T3C1

T3C2

Reubicacién de elementos singulares dominantes y sustitucion de aisladores

Cambio de aisladores rigidos por suspensidn y sustitucion de aisladores de
amarre

TIPO 4: APOYO DE DERIVACION

T4C1

Una linea principal y otra en derivacidn sin elementos de maniobra

PARTIDAS COMPLEMENTARIAS

PCO1
PC02
PCO3
PCO4
PCO5
PCO6

PCO7
PCO8

PC09
PC10
PC11

Grupo Electrégeno (por apoyo).

Trabajo en tensidn para titular distinto de distribuidora (por apoyo).
Aislamiento cortacircuito / seccionador (3ud).

AISIAITHENLO DOTNdS Ue udnsiorimndaor, ULK, poLelids erimirndiles, udrnsiormauaores
PR IR SURSFIpRUURI SN DR IR I B |}

Aislamiento bornas Autovalvulas (3ud).

Sustitucién de autovalvulas por poliméricas, en el caso de cambio de ubicacion
(3 ud).

Cambio de fusibles ballesta por XS (3 ud)

Proyecto, direccion de obra y coordinacion de seguridad y salud por apoyo
(minimo 600€).

Inspeccidn inicial por OCA por apoyo (minimo 250€-maximo 1.500€).

Medicién de paso y contacto (por apoyo).

Sustitucién de alargaderas metalicas por aisladores poliméricos avifauna (1ud)
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PRECIO UD CANTIDAD PRECIO TOTAL
€ ud €

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

2.515,00 1,00 2.515, OO
0, OO

SG00484VD/23

2.290,00 1,00 2.290,00.

numero:

0,002

900,00 1,00 900,00
330,00 1,00 330,008

0,00
0,00

TOTAL PRESUPUESTO 6.035,00

El importe total de las correcciones propuestas asciende a la cantidad de SEIS MIL TREINTA Y

CINCO euros (IVA excluido).

Segovia, Abril de 2023.

El Ingeniero Técnico Industrial y Graduado en Ingenieria (Col n® 92/SG)
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3 PLANOS
1.

Plano de planta general a escala, al menos 1:25000, sobre ortofoto, con

indicacién del trazado de la linea eléctrica y de la situacién y numeracion de los apoyos.

Pagina |1l

MEMORIA TECNICO-ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE CORRECCIONES DE TENDIDOS ELECTRICOS PARA LA PROTECCION DE

LA AVIFAUNA

VISADO

COGITISG
)
.i?{;‘

SEGOVIA

23/10/2023

SG00484VD/23

Documento visado electronicamente con nimero: SG00484VD/23







AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA - Identificador del documento (CSV): 15702234404653070630 (Direccion de validacion: https://sede.segovia.es/validacion) - N° de registro: de fecha

AY B
INGENIEROS

Telf.: 921430586/652819400

4 ANEXOS

K Copia del acta de puesta en marcha/autorizacion de instalacién/inscripcion en el registro

de instalaciones de alta tension.
X Copia del certificado de inspeccion o del acta de verificacion.
X Copia del contrato de mantenimiento.

X Acuerdo de representacion (si procede).
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Apoyo de entronque UFD

Apoyo de Celosia con cruceta recta y Centro de Transformacion Intemperie

Apoyo de Celosia con cruceta recta
Apoyo de Celosia con cruceta de boveda

Apoyo de hormigén HVH con cruceta recta

Apoyo de hormigén HVH con cruceta béveda

N° de apoyo

Linea Eléctrica aérea 15 kV con cable de Aluminio con alma de acero LA35
Centro de Transformacion tipo usuario prefabricado de hormigon
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DECLARACION RESPONSABLE

D. JOSE MIGUEL GARRIDO CASADO, Instalador de Alta Tension Autorizado con N°
40-I-BTE-1108, en representacion de Tecnoservicio Sange SL, con C.ILF. B40100778,
Empresa Instaladora Autorizada para Alta Tensiéon con N° 40-I-BTE-92, categoria
ESPECIALISTA.

CERTIFICA

Que, Tecnoservicio Sange SL tiene contratado el mantenimiento de la linea de alta tension

y centro de transformacion de la que es titular:

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
EXPEDIENTE INDUSTRIA: 002-ATC-40-000163
DESIGNACION DE LINEA: 160201

La duracion del contrato fue de un afio desde su firma y, se ha venido prorrogando
anualmente de forma automatica a su vencimiento, realizando anualmente las operaciones
de mantenimiento que figuran en los Protocolos editados por la Direccion General de
Industria de la Junta de Castilla y Leon.

Actualmente la validez del contrato de mantenimiento firmado entre ambas partes tiene

un periodo de vigencia de un afo, iniciandose a partir del dia 01/12/2022 y finalizando el
dia 01/12/2023.

En Segovia, a 9 de junio de 2023,

Fdo. Tecnoservicio Sange SL Fdo. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
034350877 Firmado 70241005V Firmado digitalmente
GARRIDO (R: & B40109778) ; Fecha: 2023.06.14

Fecha: 2023.06.14 06.1
B40100778) 13?206145 +02'00' P4022600C) 09:35:38 +02'00
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Contrato manteniriento EXMO. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA. VERTEDERO ~PUNTO LIMPIO ZAMARRAMALA 230KV AS

CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE UNA LiNEA DE ALTA
TENSION Y UN CENTRO DE TRANSFORMACION.

En Segovia a 1 de diciembre 2008
REUNIDOS:

De una parte D. JOSE MIGUEL GARRIDO CASADO, con DNI N° 3.435.087-Z., en nombre de
TECNOSERVICIO SANGE, S.L. con CIF B40100778

Y de otra parte D. PEDRO ARAHUETES GARCIA., con DNI 03.427.095-A, en representacion de
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA, con CIF P4022600-C

Ambas partes se reconocen mutua capacidad juridica para la celebracion del presente contrato.
EXPONEN:

1.- Que el EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA, es titular de una linea de alta tension
{LAT) y de un Centro de transformacion (CT), cuyos datos identificativos son los siguientes:

Expte. de_Industria (LAT -CT): ATeriiiirnen

Titular_del Expte. de Industria: EXMO. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

Empresa Dislribuidora y N° de CT UNION FENOSA, S.A.

Finalidad del suministro: VERTEDERQ = PUNTO LIMPIO

Emplazamlento de la instalacion: PARAJE EL PENIGOSO (CAMING SAN JUAN)

Municipio instalacién y CP 40196 ZAMARRAMALA. - SEGOVIA -

LAT (Longitud, tension, .....): 15 KV / 400-230V ]
Origen de la linea: 0 Red de Distribucion | Q  Linea eompartida |
CT (n°, potencia, tension...): 250 KVAS

Damicilio del titular Plaza Mayor n° 1 SEGOVIA

Teletono / fax de contaclo 921419859 921429060

2.- Que TECNOSERVICIO SANGE, S.L.., es una Empresa Mantenedora de Alta Tension (EM-AT), cuyos
datos identificativos son los siguientes:

N° de Registro Industrial 40-00005843

N° de Autorizacion de EM: 40-00000005

Domicilio C/ Navacerrada n® 12 Polg. Ind. El Cerro SEGOVIA
| Teléfono fFax de contacto. 921435820 Fax921413216

Que la legislacion vigente, por una parte los apartados 4 y 7 de la LEY 3/1990, de 16 de marzo, de
Seguridad Industrial de Castilla y Leén (B.O.C.Y.L.de 4/4/1990), por otra parte el articulo 12 del
Reglamento Sobfe Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y centros de Transformacion, aprebado por Real Decreto3275/1982, del 12 de Noviembre
(B.O.E. de 1/12/82), y por tltimo el articulo 3 del Decreto 11/1996, del 8 de enero, por el que se regula la
intervencion de las empresas e instaladores, mantenedores o conservadores y otras personas o
entidades, en actilidades derivadas de los Reglamentos de Seguridad Industrial (B.O.C.y L. De

23/01/86), exige tener un contrato de mantenimiento de Lineas de Alta Tension (LAT) y del Centro de
Transformacion (C

3.- Que ambas partes de mutuo acuerdo se comprometen a llevar a efecto el presente Contrato de
Mantenimiento con Ias clausulas que figuran al dorso de la presente:

El titular La Empresa mantenedora de AT.

C

+ § /’ -II
\j Pag. |
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Contrate mantenimiento EXMO. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA. VERTEDERD ~PUNTO LIMPIOQ ZAMARRAMALA 250K VAS

CLAUSULAS

Primera.- El objeto del presente contrato es el manteniendo de la Linea de Alta Tensién ¥ Centro de Transformacién
{en adelante LAT-CT), descritos anteriormente en condiciones reglamentarias desde el punto de vista de seguridad y
operativo, realizando por ello las visitas {(una al afio coma minimo} y trabajos necesarios.

Segunda.- El precio anual del presente contrato es de 256'00 EUROS, mas |.V.A. del 16%, vigente en la actualidad,
pagaderas de forma que mas adelante se indican. No estan incluides en este precio las averias, sean generales o
producidas por agentes atmosféricos, ni tampoco la reposicién o sustitucion de piezas, equipos, materiales o
componentes, derivados de dicha averia, o consecuencia de su desgaste, envejecimiento o su uso, que se constaten
al realizar la revision, asi como la mano de obra de estos trabajos ni el desplazamiento comespondiente; tampaco
esta incluido en el precio los gastos derivados de la realizacién de la OCA, (cada tres afios), ni las tasas o impuestos
gue actuaimente o en un futuro graven o puedan gravar el presente contrato. El importe del contrato sera actualizado
anualmente, al vencimiento del mismo, en base a la variacion del indice de precios al consumo experimentada en los
doce meses anteriores a la fecha del contrato, que el Instituto Nacional de Estadistica Publique de manera oficial. La
forma de pago sera la siguiente; Al contado.

Tercera.- La duracion del presente contrato es de UN ARO desde su firma, prorrogable INDEFINIDAMENTE y de
forma automatica a su vencimiento, salvo rescision del uso por una de las partes.

Cuarta.- la Empresa mantenedora de Alta Tensidén (en adelante EM - AT) comunicara al Titular, por escrito las
anomalias o defectos observados en la instalacion de la Linea de Alta tension y del Centro de Transformacion y
tambien al Servicio Territorial de industria Comercio y Turismo correspondiente a la ubicacién de la instalacion,

cuando las mismas suponga riesgos importantes y el Titular no las corrija en los plazos fijados en el Protocolo de
Inspeccién.

Quinta,- LA EM-AT comunicara al Titular, por escrito, los cambios de Ja legislacidn vigents que afecten a estas
instalaciones en el caso de tener que madificar dichas instalaciones, con cargo al titular, en determinado plaza.
Transcurrido dicho plazo sin haberse acometido las modificaciones oportunas, la EM-AT lo comunicara al Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo comrespondiente.

Sexta.- |.a rescision def contrato por una de las partes, o por un mutuo acuerdo, se comunicara mendiante escrito
presentado en el registro del Servicio Tenitorial de Industria, Comercio y Turismo, conforme a lo dispuesto en el
articulo 38.4. de la Ley 30/1992, en evitacion de respansabilidades. Esta rescision de contrato no surtira efectos
hasta haber efectuado dicha comunicacion. En el caso de que la rescision se efectué por decision del Titular de ia

LAT-CT, en el escrito de comunicacién debera figurar la nueva Empresa Mantenedora de Alta Tension y adjuntar un
nuevo contrato.

Séptima.- Las operaciones minimas obligatorias de mantenimiento serén las que figuran en los protocolos editados

por la Direccidn General de Industria Energia y Minas de la Junta de Castilla y Leén, y que se incorporan al presente
contrato,

Qctava.- La EM-AT esta obligada a presenciar la inspeccién trianual cofrespondiente y prestar la debida asistenciza al
Organismo de Controt Autorizado que realice la misma, de conformidad con el articulo 8 detl Decreto 11/1996.

Novena.- La EM-AT informara a los titulares de las instalaciones por escrito y con suficiente antelacion, de las fechas

en que corresponden efectuar las operaciones de mantenimiento periddicas, asl como de las inspecciones
obligatorias, de confarmidad con el articulo 8 del citado Decreto 11/1996.

Décima.- Para la resoludion de cualquier duda, como consecuencia de la Interpretacion o cumplimiento de este
contrato, las partes se someten expresamente, con renuncia a su propic fuera, a los Juzgados y Tribunales de
Segovia, siendo de cuen‘a de la parte incumplidora de aigunas de las dlausulas anteriores, cuantos gastos se

produzcan en el litigio, incluso los honorarios de abogados ¥y procurader, aungue no hubiera preceptiva condena en
costas,

El titular 'La Empresa Mantenedora,
~ SHGE
| i Mél}‘fi—/' =
‘ | | g
..‘\.\ .I § e Pdg. 2
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ATISAE
CTRA. SAN RAFAEL CN-603, PK.87 - LOCAL 13- PTA. 12
40006 - SEGOVIA

Telf./Fax: 983 35 48 44 /
EMail: mariadolores.arranz@tuvsud.com

CERTIFICADO DE CORRECCION DE DEFICIENCIAS
EN LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION

Organismo de Control Autorizado,

CERTIFICA:
Que de conformidad con el Real Decreto 223/2008 por el que se aprueba el reglamento sobre

de los defectos detectados el 11/12/2020 y con el numero de certificado SG-AT/0193/20-1,
con el procedimiento EC.02.03 Rev. 11, con el resultado:

FAVORABLE |:| CONDICIONADO |:| NEGATIVO

Reglamento aplicable: D. 3151/1968 y Linea subterranea anterior al R.D. 223/2008

Certificado N°.: SG-AT/0193/20-2 - N° Trabajo: 8101872894

D. MANUEL MATAS BRATOS con D.N.I. 44914962X, en representacion de TUV SUD ATISAE v,

condiciones

técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensibn y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09, se ha procedido en fecha 28/01/2021 a la \verificacion de la correccion
de acuerdo

Linea: [ | aerea [ ] susTERRANEA MIXTA N° Expediente: 002-ATL-40-000122

TITULAR: P4022600C AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
DOMICILIO SOCIAL: Plz. MAYOR, 1 - SEGOVIA

DENOMINACION: LINEA AEREA SUBTERRANEA DE TERCERA CATEGORIA

LOCALIZACION: CT - PUNTO LIMPIO (AYTO. DE SEGOVIA) C.° SAN JUAN (PARAJE EL PENIGOSO) SN -
SEGOVIA (ZAMARRAMALA) (SEGOVIA)

TENSION: 15 kV N© FASES Y CIRCUITOS: 3/ 1

SECCION Y TIPO CONDUCTOR: (A) S: 31,10 mm2 / TC: LA30 (S) S: 95 mm2 / TC: RHZ1

LONGITUD: (A) 140 m. (S) 18 m.

NUMERO DE APOYOS: 2

CODIGO CUPS:

DATOS DE LA EMPRESA MANTENEDORA:

RAZON SOCIAL: TECNOSERVICIO SANGE, S.L.

RELACION DE LA ULTIMA OPERACION DE MANTENIMIENTO

FECHAS REALIZACION REALIZADO POR
11/12/2020 TECNOSERVICIO SANGE, S.L.

Se dispone de certificado o acta de inspeccion periddica anterior: Si - No
Se dispone de proyecto: . Si No

ATISAE

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA - Identificador del documento (CSV): 15702234404653070630 (Direccion de validacion: https://sede.segovia.es/validacion) - N° de registro: de fecha

Sesiones de trabajo: 28/01/2021
(*) TUv sSUD ATISAE, S.A. (Unipersonal) (Areas territoriales: Madrid, Castilla y Ledn, Cantabria, Galicia, Logrofio, Catalufia, Tenerife, Murcia,

Pamplona, Valencia, Vitoria y Zaragoza) Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditacion N° 05/EI730.
SEDE TECNICA: Avda. de los Artesanos, 20 - Tres Cantos (Madrid)

OFICINA ACREDITADA: C/ Pio del Rio Hortega, 18 bajo - Valladolid (Valladolid)
Este documento ha sido firmado electronicamente y se encuentra accesible en http://cve.tuv-sud.es/cve.html con CVE: ATar9436z1
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Certificado firmado electronicamente

MANUEL MATAS BRATOS

Mérida, Asturias,
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ATISAE
CTRA. SAN RAFAEL CN-603, PK.87 - LOCAL 13- PTA. 12
40006 - SEGOVIA

Telf./Fax: 983 35 48 44 /

EMail: mariadolores.arranz@tuvsud.com

Certificado N°.: SG-AT/0193/20-2 - N° Trabajo: 8101872894

- LINEAS AEREAS

TABLA REGISTRO DE VALORES PARA VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Apoyo Nimero Num. Propia Frecuentado S/N P.A.T (Ohm.) Tipo Terreno *

1 SI No 13,20 T

2 SI No 16,80 T

* Tipo de Terreno: A - Asfalto, H - Hierba, T - Tierra, P - Pedregoso, C - Cemento
- LINEAS EN GALERIAS
GALERIA P.A.T. (Ohm.)
RESUMEN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN EL RECONOCIMIENTO DE LA INSTALACION

cODIGO DENOMINACION CLASIFICACION

DMG
DG

DL

El numero de
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autorizacion de

Territorial de Industria (AT 11870).

la

Por el Organismo de Control autorizado,

instalacion

SEDE TECNICA: Avda. de los Artesanos, 20 - Tres Cantos (Madrid)

Defecto muy grave. Plazo de correccién inmediato
Defecto grave. Plazo de correccién 6 meses
Defecto leve. Plazo de correccién antes de la préxima inspeccion

proporcionado por el

titular

de

Y para que conste, se expide el presente Certificado en SEGOVIA a 28 de enero de 2021.

la

MANUEL

Plazo de validez: Hasta 11/12/2023 (3 afos desde la fecha de primera inspeccion)

misma no

OFICINA ACREDITADA: C/ Pio del Rio Hortega, 18 bajo - Valladolid (Valladolid)
Este documento ha sido firmado electronicamente y se encuentra accesible en http://cve.tuv-sud.es/cve.html con CVE: ATar9436z1

PAGINA INTENCIONADAMENTE DEJADA EN BLANCO
CUALQUIER ANOTACION NO TENDRA VALIDEZ

coincide

énicamente

ATAS BRATOS

con el Servicio
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